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DEL TIEKIAMO GERIAMOJO VANDENS KOKYBES

Nuo §. m. spalio 14 d. Svéksnos mstl., gyventojams vanduo tiekiamas per

naujai pastatytus vandens gerinimo jrenginius.

Pridedami vandens tyrimy protokolai (2 lapai).

Vyr. inZinieré “w“ Vida Kiaulakiené

Originalas siun¢iamas nebus.

Vida Kiaulakiené, tel. (8 441) 62 249, el. p. vida.kiaulakiene@silutes-vandenys.lt

PVM mokétojo Duomenys  kaupiami ir
kodas saugomi Juridiniy asmeny [
LT770592113 registre Kodas 177059215\

Tel. (8441)62 266
Tel. (8441) 62249
ELp. vandenys@silutes-vandenys.|t

Uzdaroji akciné bendrove

Ramuciy g. 31
LT-99149 Silute
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PATVIRTINTA

UAB “Silutés vandenys”
Direktoriaus

Data 2020-09-18

isakymu Nr. 10V-(1.7)-58

UAB “ SILUTES VANDENYS &
VANDENY TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMO VANDENS MEGINIU TYRIMO

PROTOKOLAS
2021-10-20
Silute

Nr.430

Leidimo Nr.1AT-258,

_ Laboratorijos adresas: Pievy g.1, Sy3giriy kaimas, Kinty senitnija, Silutés savivaldybe
: - I3duotas 2011-02-11

-. === Meginiy pristatymo data 2021-10-20 ; 1250
- - Meéginiy pagmimo vieta  ~Svekina, VGJ, po filtry
- = . (adresas) - S g
== Tyrimo atlikimo data ] 2021-10-20 o
- Méginiy émimo metodas  LST ISO 5667-5:2006. Vandens kokybé¢. Méginiy émimas. 5 dalis.

Geriamojo vandens méginiy émimo i§ vandens valymo jrenginiy ir

skirstomyjy vamzdyny sistemy nurodymai (tapatus ISO 5667-5:2006)
Méginiy atrinkimo tyrimams
protokolo registracijos Nr.423-431

Paémimo protokolas

Meéginiy paéméjas meistras technologas R. Lengvinas
(pareigos, vardas, pavarde)
TYRIMO REZULTATAI
Rodiklio Mato vienetas Specifikuota rodiklio Nustatyta analités verté |. Normatyvinis dokumentas
pavadinimas verté
Indikatoriniai :
Aliuminis pg/l 200 LST ISO 10566-98
Amonis _mg/i 0,50 0,47 LST ISO 7150-1:1998E
Chloridas _ mgn 250 LST ISO 9297:1998E
Drumstumas DV pagal 4 0,58 LST EN ISO 7027-1: 2016en
formazing
Savitasis uS em! 2500 626 3LST EN27888-2002it
clekirinis laidis 20°C
Bendroji gelezis pefl 200 85 LST ISO 6332:1995
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir | Priimtinas vartotojams it | LST EN 1622:2006 en
be nebiidingy pokytiy be nebadingy pokysiy
Sulfatas mg/l 250 SDP Nr.12-07
Permanganato mg/l Oz 5.0 LST EN ISO 8467:20021t
indeksas
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir | Priimtinas vartotojams ir | LST EN 1622:2006 en
be nebldingy pokyiy be nebudingy pokyciy
Spalva mg/l Pt 30 S LST EN ISO 7887:2012
(A=410mm)
Manganas pg/l 50 LST ISO 6333:1998
Vandenilio jony pH vienetai 6.5-9.5 8,2 LST EN ISO 10523:2012
koncentracija
Toksiniai Ribiné rodiklio verté, ne
(cheminiai) : daugiau kaip v
Chromas pg/l 50 LST ISO 11083-20021t
Fluoridas mg/l 1,5 LST 1ISO10359-1:1998
Nitritas mg/l 0,50 LSTENISO26777: 1999en
Nitratas _ mg/l 50 LST ISO 7890-3:1998E

1 pastaba. Be ratiko laboratorijos sutikimo negalima dauginti méginiy tyrimo protokolo dal iy,

Vandenu tyrime
laboratorifos laboranié
Daneunlé NuZmarskiené
(pareigos. vardas, pavarde, paradas)

-

Tyrimy protokolg i3raseé:




